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E25 | 2000 | 1x16 | - 2,5 AFUMEX 750V |IMPRESSORAS PROJETO
E26 | 2000 | 1x16 | - 2,5 AFUMEX 750V |IMPRESSORAS PROJETO
E27 | 1500 | 1x16 | - 2,5 AFUMEX 750V | TOMADAS ESTABILIZADAS TI
E28 | 1500 | 1x16 | — 2,5 AFUMEX 750V | TOMADAS ESTABILIZADAS TI
E29 | 1800 | 1x16 | ~— 2,5 AFUMEX 750V | TOMADAS ESTABILIZADAS TI
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E32 1500 1x16 — 2,5 AFUMEX 750V TOMADAS ESTABILIZADAS TI PAVIMENTO SUPERIOR, SAO JOSE DOS CAMPOS — SP
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